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Energieausweis fliir Wohngebaude TUV

OB covierne OfB-Richtliinle 6
1T 1 A Ausgabe Marz 2015 AUSTRIA

BEZEICHNUNG EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Gebaude(-teil) Wohnen Baujahr 1964

Nutzungsprofil Mehrfamilienhauser Letzte Veranderung tw. Fenstertausch (2010-19)
Strafle Michael Tauscher-Gasse 3/Stiege 1+2 Katastralgemeinde Rauhenstein

PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04025

Grundstacksnr. 162/145 Seehéhe 233m

SPEZIFISCHER STANDORT-REFERENZ-HEIZWARMEBEDARF, STANDORT-PRIMARENERGIEBEDARF,
STANDORT-KOHLENDIOXIDEMISSIONEN UND GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR

HWB Ref,SK PEB sK C02 sk f GEE
S

51 6~

A l . : e
2w iy
L | u

HWBne: Der Referenz-Helzwdrmabedarf kst jene Warmamengs, die in dan Réumen EEB: Der Endenergiebsdarf umfasst zusétdich zum Hslzenerglebedarf den
bereitgestail werden muss, um diess auf einer gefords paratur, Haushal darf, abzOglich allfalliger Endenergleertrige und zuziglich sines
ohne Bericksichtigung efifalliger Ertrage aus Warmertckgewlnmung, zu halten. datir gen Hilfsenergiebedarfs, Der Endenargiebadarf entspricht jener
g ge, die eingekauft werden muss (Lisferenerglebedarf)
WWWB: Der Warmwasserwrmehaedarf Ist in Abhangigkeit der Gebiudakategorie afs
flachenbezogener Defaultwert fastgelegt. fa=: Der Gesamtenergleeflizienz-Faktor Ist der Quotient aus dem Endanerglabedarf
und ainem Referenz-Endenargiabedarf (Anfordenung 2007),
HEB: Beim Hei: glebedarf werden zusaizich zum Helz- und
1 dio Veruste des gebaudatechnischen Systems PEB: Des F giebedart ist der g of einschiiefiiich der Verluste In
fig, dazu zahlen insb ders dis Verluste dor Wameberoitatellung, der allen Vorketten, Der Primaranargiebedarf waist ainen emeuerbaren (PEBem) und elnen
wa flung, der Wi pet g und der W, bgabe sowle alllalliger nicht emeuerbaren (PEBram) Antell auf.
Hllfsenergle.
i COx den Endenam! zzurechinends Kohlendioxidemtsaionen,
HHSB: Der Haushaltsstrombedarf ist als flachenbazog) Defaultwear festgelegt. Er insciiftellich [ener fir Vorketten,
entsprichl in etwa dem durchsehniitlichen fack o Str h einos
ostamelchischan Hayshalts,
Alls Warte gelten untar dey Annahma elngs normdertan Benutzarinnenverhaltens. Sl geben den bedarf pro Q behel. Brutto-Grundfiiche an.
Dieser Energleausweis pricht den Vargaben der 6 Energieoinsg g und W tz" das O ichlschen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtinle
2010/ 1/EL Uber die Gesamtenergieeffizianz von Gebauden und nach Mafigabe der NO BTV 2014. Der Ermittiungszai fidr die K far Ps gle und

Kohlendioxddemissionan ist 2004 - 2008 (Strom: 2008 - 2013), und es wurden Obliche Allokationsregaln unterstefit,
ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fiir TOV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 05.06.2019




Energieausweis flur Wohngebaude

OB v OIB-Richtiinie 6
P i g Ausgabe Marz 20t5

GEBAUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfldche 1.814,02 m*  charakteristische Lange 23 m mittlerer U-Wert 1,097 WimXK
Bezugsflache 1451,21 m>  Klimaregion N/SO LEK ~Wert 75,65
Brutto-Volumen 543440 m* Heiztage 211 d Art der Loftung Fensterliiftung
Gebaude-Hullflache 231002m?  Heizgradtage 3385 Kd  Bauweise mittelschwere
Kompaktheit (A/V) 0,43 1/m  Norm-AuRentemperatur -125°C  Soll-Innentemperatur 20 °C

ANFORDERUNGEN (Referenzklima) Wohnen

Referenz-Heizwarmebedarf KA HWB retrc 109,66  kWh/mia
Heizwarmebedarf HWB = 109,66 kWh/m?a
End-/Lieferenergiebedarf k.A. E/LEB r« 188,21 kWh/m?a
Cesamtenergieeffizienz-Faktor Kk A =3 1,982
Emeuerbarer Anteil k.A.

WARME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwarmebedarf 197.015 kwhia HWB retsk 108,61  kWh/m*a
Heizwédmmebedarf 183.149 kWhia HWB & 100,96 kWhim%a
Warmwasserwadrmebedarf 23174 KkWhia WwWwB 12,78 kWhm?a
Heizenergiebedarf 320652 kWh/a HEB s 176,76 kWh/m'a
Energieaufwandszahl Heizen eanzH 1,85
Haushaltsstrombedarf 20795 KkWhia HHSB 16,43 kWhim®a
Endenergiebedarf 30744 kWh/a EEB s« 187,84  KWhnima
Primarenergiebedarf 561.689 kWhia PEB s« 30413  kWh/im*a
Primé&renergiebedarf nicht emeuerbar 117.213  kWhia PEB nem.sk 64,61 kWhim'a
Primarenergiebedarf emeuerbar 434477 kWh/a PEB em.5¢ 23951 kWh/ima
Kohlendioxidemissionen (optional) 22095 kgla CO2 sk 12,18 kgim?a
Gesamtenergieeffizienz-Faktor foee 1,990
Photovoltaik-Export 4262 KWh/a PV export;sk 235 kWhima
ERSTELLT
GWR-Zahl Erstellerin T0V AUSTRIA zé S GibH)
Ausstellungsdatum 06.06.2019 Unterschrift TOV AUSTRI \ 'GMBH

Geschiftsfeld | portalion Austria
Gltigkeitsdatum 05.06.2029

Deutsthste ien

e D et arscniodiohar Loy NDfesn s Grnaen taf Coomeis U 3 Lagh v 8ch Prr EnSlAKANTEAPIGN von e her
angegsbenen abwelchen.
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Datenblatt - ArchiPHYSIK

TUV

EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Gebaudedaten: Wohnen

Brutto-Grundflache 1.814,02 m?
Konditioniertes Brutto-Volumen 543440 m?
Gebaudehilifiache 2.310,02 m?

Energiebedarf
Standortklima

Nutzenergie

Haushaltsstrom .

Endenergie

AUSTRIA
charakteristische Lange (Ic) 2,35 m
Kompaktheit (A/V) 0,43 1/m

Mehrfamilienhduser

Primérenergie CO2-Emissionen

O . : g — - ——n — - § __‘___"‘- |, - B = —
Hilfsenergie @ 874 048 11 063 164 0,09
Warmwasser @ 2317 12,78 57.303 31,59 91.684 50,54 2922 161
Heizung . 183.149 100,96 262475 144,69 419.960 23151 13.386 7.38
Gesamt 236.118 130,16 340.744 187,84 551.689 304,13 22,095 12,18
PVE Netto 535 kWh/m?a dpv 0422 -
HWB sk 10096 kWhimaa  HEB sk 176,76 kWh/m?a KEB sk EEB sk 187,84 kWh/m?a
HWB Ref,Sk 108,61 kWhimia  QUmwWP fGEE 1,990 -
Gebédude mit Bezugs-Transmissionsleitwert Mehrfamilienh&user
Standortklima
HWB 26 4811 kWh/maa 26-(1+2/lc)
HWB 26,8k 4169 kWh/m2a  HEB 26,SKk 77.95 kWh/m?a KEB 26 EEB 26,5k 94,37 KWh/m?a
Q Umw,WP 26 KB pef.NP
ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 05.06.2019



Bericht

EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Michael Tauscher-Gasse 3/Stiege 1+2

2500 Baden

Katastralgemeinde: 04025 Rauhenstein

Einlagezahl: 1647
Grundsticksnummer: 162/145
GWR Nummer:

Planunterlagen
Datum: 02.03.2009
Nummer: BA.0903.001

Verfasserin der Unterlagen

TOV AUSTRIA SERVICES GmbH
Bautechnik

DeutschstralRe 10

1230 Wien

Erstellerin Nummer: (keine)

Auftraggeberin
Immobilien Baden GmbH&CoKG

DI Michaela Huemer
Grabengasse 24/1
2500 Baden

Eigentiimerin
Immobilien Baden GmbH&CoKG

Grabengasse 24/1
2500 Baden

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Geb&udeteile
Erdberuhrte Gebaudeteile
Warmebricken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kuhltechnik

T +43 5 0454-6301
F

M

E bautechnik@tuv.at

T +43 2252 2540 96 12

F

M

E michaela.huemer@immobilien-baden.at

m=z -

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01
ON H 5058:2011-03-01

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Héchstwerten fir das Jahr 2017

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

SCBE 05.06.2019



Bericht

EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Zum Projekt: Dieser Energieausweis stellt eine Aktualisierung des Energieausweises von 2009
des beschriebenen Objektes dar und ist ausschliefilich zur Verwendung zu Zwecken des
Verkaufs oder der Vermietung bestimmt.

Bei diesem Objekt wurden Energieausweise fur folgende Zonen berechnet und ausgestellt:
. Zone Wohnen

Die Zonierung erfolgte gemanR den Planen.

Die Angaben wurden gem&R den vorgelegten Unterlagen (Plane von 2009 und Energieausweis
von 2009) angenommen.

Bauteile: Fehlende Angaben in den Planen wurden durch Defaultwerte gemaR OIB Leitfaden
substituiert.
Die FenstergroRen wurden den Planunterlagen enthommen.

Die Angaben zur Haustechnik basieren auf seitens des Auftraggebers zur Verfugung gestellten
Unterlagen.

Konnten aus den durch den Auftraggeber vorgelegten Unterlagen keine Informationen zur
Haustechnik gefunden werden, bzw. konnten im Zuge der Begehung des Gebaudes nicht alle
Daten gesammelt werden, werden Defaultwerte gemaf} OIB Leitfaden angenommen. Diese
Werte kénnen von den tatséchlichen Werten der Heizungsanlage abweichen. Fur Anlagenteile,
die nicht zugénglich bzw. nicht sichtbar sind, werden Erfahrungswerte bzw. Werte aus dem
Leitfaden unter Berlicksichtigung des Emichtungsjahres angenommen.

Die Wohnungen werden mittels Fernwarme zentral beheizt. Das Warmwasser erfolgt ebenfalls
zentral mit Femwéarme.

Es gibt keine zentrale Liftungsanlage bzw. Kélteanlage.

Auf der Dachfldache ist eine 134 m? groe Photovoltaikanlage mit einer Anlagenleistung von 16,32
kKWp installiert.

Zum Wéarmeschutz: Die Bauteilaufbauten wurden aus den vorgelegten Planen entnommen oder
geman den Angaben der Hausverwaltung / Eigentimer ibemommen.

Fur Aufbauten, bei denen keine detaillierte Beschreibung verfligbar war, wurden die Default-
Werte gemaR Bau- bzw. Sanierungsjahr sowie entsprechend dem OIB-Leitfaden herangezogen
(wie in der OIB-Richtlinie 6, Stand 2019 vorgesehen).

Es wurden keine weiterfiihrenden Bauteiluntersuchungen durchgefiihrt. Kondensationsrisiko
wurde nicht Gberpriift.

Die real gegebenen U-Werte der Bauteile kdnnen daher von den im vorliegenden
Energieausweis angesetzten Default-Werten abweichen und wirden bei Vorliegen zusétzlicher,
genauerer Informationen in weiterer Folge moglicherweise zu einem abweichenden Ergebnis bei
den Kennzahlen des Energieausweises (bes. der Energiekennzahlen) filhren.

Zum Schallschutz: Der Schallschutz wurde bei der Berechnung des Energieausweises nicht
bewertet.

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 05.06.2019



Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3
ADO1 Dachschrige [ Bestand |
AD 0O-U, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden (It. Energieausweis von 2009)
U= 0,700
ADO02 Terrasse [ Bestand
AD O-U, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden (It. Energieausweis von 2009)
U= 0,700
AF01 Fenster 130/160 [ Bestana |
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
Lange 1] g Flache % U
m W/mK m? W/im2K
Verglasung 0,670 1,45 70,00
Rahmen 0,62 30,00
Glasrandverbund 6,24
vorh. 2,08 1,80
AF02 Fenster 195/160
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
Lange W g Fiache % U
m W/imK m? W/im2K
Verglasung 0,670 218 70,00
Rahmen 0,93 30,00
Glasrandverbund 9,36
vorh. 3,12 1,80
AF03 Fenster 238/160 Bestand
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
Lange Y g Flache % u
m W/mK m? W/m2K
Verglasung 0,670 2,66 70,00
Rahmen 1,14 30,00
Glasrandverbund 11,43
vorh. 3,81 1,80
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3
AF04 Fenster 60/60
AF Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden
Lange W g Flache % U
m W/mK - m? Wim?K
Verglasung 0,670 0,25 70,00
Rahmen 0,10 30,00
Glasrandverbund 1,08
vorh. 0,36 1,80
ATO01 AuBentiir 130/243 | Bestand
AT It. Energieausweis von 2009
Lange 1 g Flache % U
m W/mK - m? wW/m?2K
Verglasung 0,670 2,21 70,00
Rahmen 0,94 30,00
Glasrandverbund 9,48
vorh. 3,16 2,00
ATO02 AuRentiir 195/243
AT It. Energieausweis von 2009
Lange W g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,670 3,31 70,00
Rahmen 1,42 30,00
Glasrandverbund 14,22
vorh. 4,74 2,00
ATO3 AuRentiir 238/224
AT It. Energieausweis von 2009
Lange W g Flache % U
. m W/mK - m? Wim#K
Verglasung 0,670 3,73 70,00
Rahmen 1,59 30,00
Glasrandverbund 15,99
vorh. 5,33 2,00
ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 05.06.2019



Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3
ATO04 AuBentiir 260/243 [ Bestana_|
AT It. Energieausweis von 2009
Lange 1] g Flache % U
m WimK m? Wim2K
Verglasung 0,670 442 70,00
Rahmen 1,89 30,00
Glasrandverbund 18,96
vorh. 6,32 2,00
AWO01 AuBenwand - 25 cm Bestand |
AW A-l, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden (It. Energieausweis von 2009)
U= 1,250
DGDO1 Decke zu Dachboden [ Bestand |
DGD O-U, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden (It. Energieausweis von 2009)
U= 0,520
DGDO02 Decke zu Dachboden I | Bestand |
DGD O-U, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden (It. Energieausweis von 2009)
U= 0,520
DGKO01 Kellerdecke | Bestand
DGK U-O, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden (It. Energieausweis von 2009)
U= 0,900
ITO1 Tiir zu unbeheizt 100/220 [ Bestand |
TGu Default-Wert It. OIB RL 6
Lange 1] g Flache % )
m  WmK l m? WimK
Verglasung 1,54 70,00
Rahmen 0,66 30,00
Glasrandverbund 6,60
vorh. 2,20 2,50
ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 05.06.2019
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Bauteilliste
EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3
WGDO01 Wand zu unbeheiztem Dachboden - 30 cm | Bestand |
WGD A-l, Default-Wert It. OIB RL 6 - Leitfaden (It. Energieausweis von 2009)
U= 0,520

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 05.06.2019



Bauteilflaichen
EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3 - Alle Gebaudeteile/Zonen

1

mz

Flachen der thermischen Gebaudehiille 2.310,02
Opake Flachen 86,34 % 1.994,38

Fensterflachen 13,66 % 315,64

Warmefluss nach oben 489,95

Warmefluss nach unten 486,55

Fldchen der thermischen Geb&udehiille

Wohnen

Mehrfamilienhauser

m2

ADO1 Dachschriage 13,60

cc717bf-8906-4¢25-a3dc-869ade09c¢f32 N,45°  CAD 1x6,80 6,80

77d3d818-c99f-49d1-953a-246e480f51b0  N,45° CAD 1x6,80 6,80

m2

AD02 Terrasse 10,46

3d9294¢2-9dda-4eae-8856-4afc2{63d615 H CAD 1x 5,30 B 5,30

d044305d-1584-4dd0-ba18-2f04fb6aSb4e H CAD 1x5,16 5,16

m2

AF01 Fenster 130/160 42 x 2,08 87,36
03e304bf-33de-42b3-9175-136ebeb0f390 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
057¢c5c8d-847b-4e02-8669-39194b830a11 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
089ac771-adef-416d-8963-76ac1a1fabf3 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
15e1f245-08e4-488f-9d87-4587ba98fa63 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
1cdb43d0-274a-4ede-b51e-53¢971b01139 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
27e22245-9b98-4a42-941a-e7dcde560756 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
32339e32-58fe-4c0c-b1a3-4c7e8087860c N CAD Alle Geschosse, Fenster 130/160
330f972¢-e053-4340-8020-66278cfdb24a N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
3c0144a6-2d0e-4bb8-910¢c-be049c1fe130 N CAD Alle Geschosse, Fenster 130/160
412d0883-e26b-4a41-845a-7e05192f7f79 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
452e6717-e743-46e9-abc2-beb2f6a9cad4 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
4a1e2c43-7d63-42b1-bb19-2effae3b78b1 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
555691cb-f61f-4f25-9f57-965cf8a388ee N CAD Alle Geschosse, Fenster 130/160
6c30e6e5-ea9c-44ae-abe7-d2dc101fc99e N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
7d5306c1-a316-4b27-b3e6-d5f158b774c6 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
8df104aa-9584-4170-bcb2-ca07cbe49ceb N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
90c6aabb-fSbb-4eea-b640-872110f47ec3 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
99a4808d-6e67-46bf-8a93-b54d3a05f69d N CAD Alle Geschosse, Fenster 130/160
ca78e9d2-0ba3-4f29-a393-682014b8d763 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
cfSbed5e-f55b-4ec3-83f9-d5f77f44e072 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
d7ece26c-e578-4850-b3d9-5fdcifdbdd2b N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
dbf0ca03-986f-40fa-aeab-c0023e4b0a53 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
dd3cfbda-520c-46c0-bb78-59330ba86f1c N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
€81e47f3-00bf-46bc-a950-8b863573548 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
f1d9f311-6d77-405d-9bc5-9b6913c2bba7 N CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
f2fd335e-ea10-4a37-b4a8-0edf236010fb N CAD Alle Geschosse, Fenster 130/160
435da289-3ce7-43fa-bcc1-b2fd0623792¢ s CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
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Bauteilflachen

EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3 - Alle Geb&udeteile/Zonen

12

AF02

AF03

AF04

ATO01

529a98d7-22f7-468¢-9292-b259739¢971a
5ce2c0b9-63a5-4a2d-b99e-5b2213cde296
7216f321-2ed9-4ad1-a349-484e643414a5
7b3a805f-ee9b-4ae2-ad9a-fe8d7fe4d 3fc8
7§f9c069-90fc-47df-8dc8-0af9a28d4c6b
905¢c519-819a-4611-aa12-091d98390231
9214db09-6b03-4d5b-87b4-76a56688cbe8
96bbeaf6-ca87-44e8-847¢c-d23944f1b793
9ac89417-6fab-4d4a-bc7d-f08402776d84
a2d6a161-11ac-4120-a6bd-983fa136¢d8d
c2081763-2e77-44c0-9092-04155¢97¢fd3
cbf23fcb-fa3e-4bd8-b314-17702ddd245e
d19cb884-a27¢-4691-b2fe-e15772fad2cc
de18abed-894b-4b2f-bcb7-432db2af37ce
efc830b2-0c6c-44cc-97f2-a74b057257 3e

Fenster 195/160
45¢36565-a54¢-4e6d-9632-15b542ef6f5¢
8c681855-87ca-4a24-8219-6cad9fbb4475
fd0cf5d5-ce1c-4122-bec2-351f2cd996b4
41214b95-4792-47b1-909d-032a96a76fa7
4e1bc926-553¢c-45ee-b3dd-c2387264c¢d83
63ed4a453-04e5-49a1-a7c7-2f34ee39dcda
6dc891a0-2bca-4806-8599-5bc4 7b8b5121
9ebceb545-683a-412d-8d21-bd0a828d4630
c1c51dce-d3a9-4dd6-927d-572bf6e2a1d3
db2e782a-ef7d-40fb-909e-9243b04c7328
ddc19cd5-b38a-4d98-b6a6-6d6383dbebf2

Fenster 238/160

w o n ono 0o n no nonunnnennonm

“w un wmw nu e n noonZz Z Z

4e000706-6af8-40a7-8bcd-f27a3625c644
8050245b-21bb-487b-aabd-d1e9f94a2cd2
a43739a4-7cf1-49a7-b54¢-954be032618¢
f11430a7-b8da-46b7-ae1c-27b8fbf91404

Fenster 60/60

zZ2 Z2 Z2 Z

5fe6432c-fbcc-4612-b737-dabh1e88992a
b4d8ca7f-1093-4415-a4b6-3c09e50bbasd
50e44fb-83e€2-452¢-8651-c9956118add0
39204939-62df-4189-8992-888chbdc2183f
5d6bf0f3-e228-405e-b9f5-ca45b96cb90e
cde87da3-58e7-4a87-b76a-a014dcb77fde

AuBentiir 130/243

2 2000

a2b65c3c-a611-4928-ae01-ce36aa7053fa
ba7c6dba-f77b-489¢c-bcc2-37bd2455fcO8

dbcc2c8c-d144-4fbb-adal-1880e555d300
f4c8ee08-6a04-4b67-b19a-4eala742722¢

zZ z Z2 Z

CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 130/160
m2
11 x 3,12 34,32
CAD Alle Geschosse, Fenster 195/160 '
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 195/160
m2
4x3,81 15,24
CAD  Alle Geschosse, Fenster 238/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 238/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 238/160
CAD  Alle Geschosse, Fenster 238/160
m2
6 x 0,36 2,16
CAD  Alle Geschosse, Fenster 60/60
CAD  Alle Geschosse, Fenster 60/60
CAD  Alle Geschosse, Fenster 60/60
CAD  Alle Geschosse, Fenster 60/60
CAD  Alle Geschosse, Fenster 60/60
CAD  Alle Geschosse, Fenster 60/60
m2
4x3,16 12,64
CAD Alle Geschosse, Tir 130/243 -
CAD  Alle Geschosse, Tur 130/243
CAD  Alle Geschosse, Tur 130/243
CAD Alle Geschosse, Tur 130/243
SCBE 05.06.2019
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m2
ATO02 AuRentiir 195/243 11x 4,74 52,14
97127ac4-bb6cf-444f-aaad-70c64a26028c N CAD Alle Geschosse, Tir 195/243
bcOb1f0d-6de1-443b-b9a9-62672f08dce N CAD Alle Geschosse, Tur 195/243
¢724cb1a-540a-4367-8da5-e16c9fde3c86 N CAD Alle Geschosse, Tur 195/243
003ccec1-c8b0-4606-b0e8-e558a1ea2f6a o CAD Alle Geschosse, Tur 195/243
658cbfae-898d-4692-80b1-69c54a7f2538 o CAD  Alle Geschosse, Tur 195/243
cdaee9d8-e74d-4e65-8915-dc315ad1bad3 o CAD  Alle Geschosse, Tur 195/243
cede9d66-4cd7-417f-8db8-235963ff4a05 o CAD  Alle Geschosse, Tir 195/243
16a21403-f1be-42a5-b7c4-884a752986fe w CAD  Alle Geschosse, Tur 195/243
5b66538a-9da3-4807-8b65-e0ac89d7de53 w CAD  Alle Geschosse, Tur 195/243
94fc5b82-3657-4f02-a206-78¢c4a90538e3 w CAD  Alle Geschosse, Tar 195/243
c7aeab55a-e71b-471f-a1f7-c05b8471¢c28b w CAD  Alle Geschosse, Tir 195/243
m2
ATO03 AuBentiir 238/224 2x5,33 10,66
af10a070-957a-4164-a97f-b8eal4bd34de CAD  Alle Geschosse, Tir 238/224
e5c19a53-b2d5-49b5-8288-c6ff90aedbaa7 CAD  Alle Geschosse, Tir 238/224
mz
AT04  AuBentiir 260/243 16 x 6,32 101,12
1550f4d3-91bd-4df3-ac82-7ce834799eba s CAD Ale Geschosse, Tur 260/243 -
285742ca-dc42-46b6-8f5d-065123373d36 s CAD Alle Geschosse, Tur 260/243
30f47a23-ac43-4¢c10-93cd-b343a87ab9c5 S CAD  Alle Geschosse, Tiir 260/243
4b9beSec-b5a8-4dca-abbd-146ba%e80f48 s CAD  Alle Geschosse, Tir 260/243
7aaf15a4-c6be-4bf5-8be6-65557bec1099 s CAD Alle Geschosse, Tur 260/243
7d8c6372-044b-4ac7-a683-b98e8a26ehb01 S CAD  Alle Geschosse, Tir 260/243
831b5220-2460-4315-a53b-744cf10b1611 s CAD Alle Geschosse, Tir 260/243
aed45a4d9-ea%e-455b-a153-c20946f4a509 S CAD  Alle Geschosse, Tiir 260/243
b268cc57-52e7-4716-ae63-86415d6d391e s CAD  Alle Geschosse, Tir 260/243
b78d808d-3424-4db8-a10b-be3b1eb26588 S CAD Alle Geschosse, Tur 260/243
baf28037-ccd0-43fc-b544-ee912ebf2070 S CAD  Alle Geschosse, Tir 260/243
¢98ccb61-438f-44cb-9cbe-b683d6508f1d s CAD Alle Geschosse, Tur 260/243
d594c1d8-0c52-4755-affe-3cdc17427dab S CAD  Alle Geschosse, Tiir 260/243
ee587d9f-a5f9-48c2-b15a-432307ef105 s CAD Alle Geschosse, Tur 260/243
f9e41ca9-bf64-4af4-82e4-943a509f0f 3f s CAD Alle Geschosse, Tur 260/243
ffae9aeb-9fda-4e5e-b0cd-3bbc8e0d8676 S CAD  Alle Geschosse, Tur 260/243
m2
AW01 AuRenwand -25cm 858,00
65165d77-ac7e-444f-820a-0480c9837750 N CAD  1x 1,65 1,65
706e31de-1485-4123-a304-826b2c3d1b1b N CAD 1 x 107,87 - 29,46 78,41
68ce1c72-30cc-4577-b4e5-90b2b9b8db60 N CAD 1x1,65 1,65
a4f2c0c4-5795-48d0-9918-fi6e551503bf N CAD 1x1,65 1,65
ac20e108-70a1-43ef-b33c-7405a6e683d5 N CAD 1x1,65 1,65
9302f489-93d2-470d-bd9b-846bf205b1b8 N CAD 1x1,65 1,65
66fdcf49-21aa-4e9d-8f44-c0349c6971bb N CAD 1x1,65 1,65
7c7e95af-821b-410f-9378-6212862bb3a7 N CAD 1x97,21-21,84 75,37
36eedff2-17a0-464a-a01a-4f7dcd434035 N CAD 1x1,65 1,65
f5097319-40cb-4023-a618-54941d1ae85f N CAD 1x1,65 1,65
c6970fdb-efca-4210-bcc3-c7caa81458be N CAD 1x104,71 - 27,38 77,33
153¢c06b1-36a8-454b-be0e-b609bdfed039 o) CAD 1x3,84-0,36 3,48
542cfdfb-1528-42f3-ac32-tb7b6361364b o CAD 1x13,68 13,68
44078807-b044-46ba-95f4-ffdfb013ede8 o CAD 1x5,85 5,85
ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH SCBE 05.06.2019
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a75c6d4e-594b-4f7d-bedb-d5013bdf590b 0 CAD 1x 14,10 14,10
ff7f9ce9-aafc-4011-8ccd-84ac26185275 0 CAD 1x 13,68 13,68
f1674d53-1a3f-4a42-bd65-8ae16a3c6411 o CAD 1x5,85 5,85
dc38b8db-8197-4136-ade4-1511203aedb4 o} CAD 1x 6,00 6,00
26e9e7de-a2e6-4a33-9e48-d450f695¢c27d o} CAD 1x14,10 14,10
Ocabff61-dd12-4b0c-aalf-ab3094b15f0b o CAD 1x5,85 5,85
52ca7734-fd7b-47cc-a183-6b667e4492fc o] CAD 1x 13,68 13,68
d8eeaf44-4b50-4816-a6cd-f566dcf79466 (o} CAD 1x3,84-0,36 3,48
eabfe825-d8ae-4f0c-9215-6c9d86707b84 o CAD 1x3,84 3,84
2ae38988-5451-41e7-99d6-85187d0424d1 o CAD 1x14,10 14,10
253adcfa-1b71-494a-8f6e-012e7243f69b (o] CAD 1x5,85 5,85
2e5ce21c-970e-47fd-a056-53¢7d3619021 o CAD 1x 13,68 13,68
94231efc-4fab-4a04-a423-1114885a9b59 (o} CAD 1x3,84-0,36 3,48
3e775a89-6fdd-45d7-a1e3-e3b9387ed59b o] CAD 1x3,84 3,84
d1a76ca1-9e64-41e3-a613-c9a88673fdd0 (s} CAD 1x3,84 3,84
fc9af1d4-d834-442f-8952-€02922ae2210 s CAD 1x 12,09 -2,08 10,01
9dbcbb46-fc81-4c6f-9394-ad465ef0b929 s CAD 1x16,09-3,12 12,97
1ba47dc9-1dad-4bae-822e-1ac4f34384ec S CAD 1 x 4,56 4,56
780b43ea-30b9-4053-962d-5525bcbb4347 s CAD 1 x 85,46 - 14,56 70,90
d185c87b-f05a-49b0-a5bd-a6515d854616 C: CAD 1x4,56 4,56
2c4e11e8-2625-4b70-8b96-954e205dcf44 s CAD 1x3,78 3,78
e7dfc9f1-24f9-4d00-ad62-f1715998bf3d s CAD 1x3,78 3,78
5fdce241-a3c4-49b5-813c-563cf7acabs s CAD 1x3,78 3,78
36af2f01-eca5-43fb-bc95-7b2f5bd09fbS s CAD 1x3,78 3,78
4a7e90bd-bac4-472c-9aab-09bfeOcecacb s CAD 1x16,81-3,12 13,69
beff24ac-1de1-4dec-9d77-ec5038a3chb36 s CAD 1x 4,56 4,56
ce6924a3-b86¢-463d-ad6a-f03e88d860ec s CAD 1x 16,09 - 3,12 12,97
7f48¢369-7d2f-447¢c-a2dd-b441ddfc80f3 s CAD 1x12,09-2,08 10,01
2838600d-7478-4a99-840f-7f4983db2b1f s CAD 1x28,04-4,16 23,88
16778691-7955-4b5e-b478-73e15e3ddf65 s CAD 1x12,42-2,08 10,34
5687{759-1f72-441d-befe-b2e8cab4aa3b s CAD 1x4,56 4,56
6ceafd1d-50e3-4a69-9a8f-a1ddba04d455 s CAD 1x 16,09 -3,12 12,97
109559d2-3213-4f7e-8da3-5b2f970a5e05 s CAD 1x 12,09 -2,08 10,01
fAd8a114-6e42-4e9f-a581-ae32768dcfe2 s CAD 1x28,04-4,16 23,88
¢7bf9538-ad0c-417b-ba92-3505¢223a71f s CAD 1x12,42-2,08 10,34
07dde5dd-6029-4752-b203-9933a0dfafe1 s CAD 1x16,81-3,12 13,69
€2092b7¢-20d2-4f31-892e-9394b4ee6684 s CAD 1x16,81-3,12 13,69
c101e4d8-8b9b-4cba-h9e3-8ead6a62dadbc s CAD 1x12,42-2,08 10,34
63cad401f-b357-4b29-af63-cf185a99bc78 s CAD 1x28,04-4,16 23,88
b7d76c7e-8da5-4730-9102-2d60a3dbbf32 w CAD 1x3,84 3,84
1e9e2682-36f6-4106-b7c4-6c0153aa9c43 W CAD 1x 13,68 13,68
¢14804fa-e0cd-4879-acf1-5dd70cdbafcS w CAD 1x5,85 5,85
43884 3ec-af1b-4ae8-adbf-cb04ecb291da w CAD 1x5,85 5,85
539%e1c8b-9888-4288-91e9-29f969f60bd5 w CAD 1x5,85 5,85
b144cb29-298b-45f5-b9e0-d4f63¢c 1f0f0b w CAD 1x5,85 5,85
2ef0e22b-948b-4b36-842c-c1c765¢c64d47 w CAD 1x14,10 14,10
79fbc59f-b973-4€60-9960-dbbb7f2¢7f17 W CAD 1x 14,10 14,10
21dd5d81-07dd-42a9-877¢c-4d9456e38896 W CAD 1x6,00 6,00
59f1c665-9edb-48f4-bae2-7d392e851152 w CAD 1x 14,10 14,10
b86e73a4-fcab-4333-966d-545ea1e6ffb8 W CAD 1x3,84 3,84
90e41be2-46a6-43a8-b06d-a9639d7252a7 w CAD 1x 13,68 13,68
7fa3d304-436¢c-4f46-9163-3c4f1d8648da w CAD 1x%x3,84-0,36 3,48
fca6046f-342f-4891-39ad-991b529f7017 w CAD 1x3,84 3,84
86e888e0-65eb-4c84-a6a2-452d1ade5912 w CAD 1x3,84-0,36 3,48
d9da353f-a466-465c-97ae-b4d6cf2f680a w CAD 1x 13,68 13,68
6ee55bae-3dd7-4ef4-944d-893029ed5753 w CAD 1x13,68 13,68
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e4508a77-8f45-498¢c-80bb-448f75645001 w CAD 1x3,84-0,36 3,48

m2

DGD01 Decke zu Dachboden 344,17

4a31462e-9cd0-4667-bddd-7518a7092a19 H CAD 1 x 344,17 34417

m2

DGD02 Decke zu Dachboden Il 121,72

a0b26ddc-241f-43cf-890b-d321fff91585 H CAD 1x121,72 121,72

m2

DGKO01 Kellerdecke 486,55

bd938ed4-b476-4c9f-aa58-¢828d4121079 H CAD 1x 486_,55__ - 486,55

m2

ITO1 Tiir zu unbeheizt 100/220 4x2,20 8,80

1eed50af-79d2-4f58-bde8-e24d6a354405 n  CAD  Alie Geschosse, Tur zu unbeheizt 100/220 )
4148c12a-bdd1-4d3d-8b22-83de39a2378b N CAD  Alle Geschosse, Tir zu unbeheizt 100/220
a4d0f58a-93ab-4ead-a21d-77790bfb8e33 N CAD  Alle Geschosse, Tir zu unbeheizt 100/220
f49c1edd-1b29-4a67-8a3b-36132d33d60a N CAD  Alle Geschosse, Tur zu unbeheizt 100/220

mz

WGD01 Wand zu unbeheiztem Dachboden - 30 ci 151,08

7a4c80ae-48e6-45a2-b01d-5073b6e2e2dc N CAD 1x26,16 o 26,16

80a42599-b84f-41d1-bd96-bc17e97 1ef2a N CAD 1x2,03 2,03

1708effa-c132-49d6-b5e 1-f01fdf5521a9 N CAD 1x3,44 3,44

b45b7861-1f68-4b93-8356-157¢ca088730c N CAD 1x26,16 26,16

e509eabd-6ef1-475e-9917-c62dda73363f N CAD 1x2,03 2,03

f4d05cab-3350-4e78-95b3-dd53aa66577¢ N CAD 1x344 3,44

a85b6c74-42f1-4db1-a49a-f5996399¢f54 N CAD 1x25,71 25,71

1ba523a3-d572-472e-8797-e032a8e67f38 N CAD 1x4,50 4,50

8464514d-4c48-432d-8cda-e2e2d85b081e N CAD 1x4,50 4,50

¢72838db-8dee-4f34-943f-3e80e20bf2f0 (o} CAD 1x9,83 9,83

5722b713-7c45-44a3-941¢c-8¢c83a12f41de o) CAD 1x 0,90 0,90

21231d75-5¢fd-4018-8a67-5abe20ch6335 o CAD 1 x 6,00 6,00

ee8ec722-c9e6-47 1f-86ea-7f1739¢c75f60 o CAD 1x9,83 9,83

33016e45-8089-4282-ad45-4699f0861450 w CAD 1x 6,00 6,00

3998¢c64b-6f9b-4cbb-a5eb-f12a1ee3f61a w CAD 1x 0,90 0,90

32255d25-4169-4bcf-826b-2680c4976ae8 w CAD 1x9,83 9,83

25bbfa64-7f59-410d-b9f5-fbf677f42bc2 w CAD 1x9,82 9,82
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Nutzungsprofil
EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Mehrfamilienhéduser - Wohnen

Allgemeines
Quelle ON B 8110-5:2011

Wohngebidude Ja

e . 20,00 °C eiu 0,00 °C Bic 26,00 °C
nL,RLT 0,00 1/n nL,FL 0,40 1/n n L,NL 1,50 1/n
X 0,0- - Em 0,00 Ix wwwb 35,00 Wh/(m2B *d)
gi,h,n 375 W/m 2 qi,c,n 0,00 W/m ZB
Jahreswerte -
dRLT,a 0 d/a dh,a 365 d/a dca 0 d/a
d Nutz,a 365 d/a t Tag,a 0,00 h/a t Nacht,a 0,00 h/a
Monatswerte
1]12|3}|4]5]°® 7|8|9|1o|11|12
d Nutz 31 |28 [ 31|30 |31 [30]31[31]30]31]30] s
Tageswerte
t Nutz,d 24,00 h/d thd 24,00 h/Md
tRLT,d 24,00 h/d ted 0,00 h/d
Beleuchtung
Benchmark 0,0 h/d F O Hand 0,0 h/d F O <=60% 0,0 d/a
F D Hand 0,0 h/d F D Photo1 0,0 h/d F D Photo2 0,0 dia
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Wohnen
Nutzprofil: Mehrfamilienhauser

0 6.250 12.500 18.750 25.000
Primédrenergie, C02 in der Zone Anteil PEB cOo2
kKWh/a kg/a
EE RH Raumheizung Fernwarme 100,0
Fernwarme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachweis) 419.960 13.386
- W Warmwasser Fernwarme 100,0
Femwarme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachweis) 91.684 2922
B sB Haushaltss.trombedarf 31,6
Photovoltaik 0] 0
B sB Haushal}sstrorrTbeda'rf 68,3
Strom (Osterreich Mix 2015) 38.902 5.621
Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB co2
kWh/a kg/a
EE RH Raumhelzgng Fernwarme 316
Photovoltaik 0 0
r—— Raumheilzung -Femvyarme 68,3
Strom (Osterreich Mix 2015) 548 79
Warmwasser Fernwarme 68,3
Strom (Osterreich Mix 2015) 592 85
ey Warmwass_er Fernwarme 31,6
Photovoltaik 0 0
Energiebedarf in der Zone versorgt BGF Lstg. EB
m? kW kWh/a
RH Raumheizung Fernwéarme 1.814,02 115 262475
™ Warmwasser Fernwarme 1.814,02 57.302
SB Haushaltsstrombedarf 1.814,02 29.795
Konversionsfaktoren
Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f pe), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f Penem.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (fre.em.) sowie des CO2 (f coz).
fre  fPEnem fPEem. fcoz2
- - - g/kWh
Fernwarme aus hocheffizienter KWK 2015 (mit Nachweis) 1,60 0,28 1,32 51
Photovoltaik 0,00 0,00 0,00 0
Strom (Osterreich Mix 2015) 1,91 1,32 0,59 276
Raumheizung Fernwdrme
Bereitstellung: RH-W drmebereitstellung zentral, Defaultwert fur Leistung (115,04 kW), Nah-/
Fernwarme oder sonstige Warmetauscher, Sekundérkreis
Speicherung: kein Speicher
Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 0/3 gedammt, Armaturen ungedammt
Steigleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 0/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt
Anbindeleitungen: Langen pauschal, 0/3 gedammt, Armaturen ungedadmmt
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Abgabe: Heizkérper-Regulierventile von Hand betétigt, individuelle Warmeverbrauchsermittlung,
Heizkorper ( 70 °C /55 °C)

Verteilleitungen Steigleitungen Anbindeleitungen
Wohnen 0,00 m 145,12 m 1.015,85 m
unkonditioniert 77,45 m 0,00 m

Warmwasser Fernwarme

Bereitstellung: WW- und RH-Warmebereitstellung kombiniert, Raumheizung Fernwarme

Speicherung: indirekt, femwarmebeheizter Warmwasserspeicher (1986 - 1993), Anschlussteile
ungedammt, ohne E-Patrone, Aufstellungsort nicht konditioniert, Nenninhalt, Defaultwert
(Nenninhalt: 2.539 1)

Verteilleitungen: Langen pauschal, nicht konditioniert, 2/3 gedammt, Armaturen ungedammt

Steigleitungen: Langen pauschal proportional, Lage konditioniert, 2/3 geddmmt, Armaturen
ungedammt

Zirkulationsleitung: mit Zirkulation, L&ngen und Lage wie Verteil- und Steigleitung
Stichleitung: Langen pauschal, Kupfer (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Warmeverbrauchsermittiung

Verteilleitungen Steigleitungen Stichleitungen

Wohnen 0,00 m 72,56 m 290,24 m
unkonditioniert 25,86 m 0,00 m
Zirkulationsverteilleitungen Zirkulationssteigleitungen
Wohnen - 0,00 m 72,56 m
unkonditioniert 24,86 m 0,00 m

Photovoltaikanlage

Kollektor: Ertrage werden beim EAW berlcksichtigt: Energieausweis (Mehrfamilienhduser),
Aperturflache: 148,36 m?, Spitzenleistung: 16,32 kW,

mittlerer Wirkungsgrad: n PVM = 0,11 - multikristallines Silicium,

mittlerer Systemleistungsfaktor: f PVA = 0,75 - maBig beliiftete PV-Module,

keine Horizontverschattung, Orientierung des Kollektors SSW/SSO, Neigungswinkel 0°
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Ausnutzungsgrad der passiven solaren Gewinne am Standort
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Volumen beheizt, BRI: 5.434,40 m3
Geschofflache, BGF: 1.814,02 m2

Baden, 233 m

Heizgradtage HGT (12/20): 3.385 Kd

mittelschwere Bauweise

AuBen HT QT Qv Q loss eta etaQs Ausn.-Gr
°C d d d kKWh kWh kWh %
Jan. -1,36 31,00 40.264 8.154 48.419 0,997 2.655 5,48
Feb. 0,70 28,00 32.868 6.656 39.524 0,992 4138 10,47
Mér. 474 31,00 28.769 5.826 34.596 0,981 5.518 15,95
Apr. 9,56 30,00 19.050 3.858 22.909 0,934 6.071 26,50
Mai 14,10 23,27 11.126 2.253 13.379 0,756 5.832 43,59
Jun. 17,25 - 5.016 1.016 6.031 0,438 3.242
Jul. 19,12 - 1.650 334 1.984 0,146 1.113
Aug. 18,61 - 2.627 532 3.159 0,239 1.716
Sep. 15,08 16,91 8.975 1.818 10.792 0,720 4.549 42,15
Okt. 9,72 31,00 19.371 3.923 23.294 0,951 4.814 20,67
Nov. 4,26 30,00 28.709 5.814 34.523 0,991 2.893 8,38
Dez. 0,47 31,00 36.822 7.457 44.280 0,997 2.182 4,93
252,18 271.714 38.652 14,23 %
50000
40000 = =
30000 =
20000 =
10000 =
0 — I I
Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
|iVerIuste -Solare Gewinne
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Leitwerte

EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3 - Wohnen

Wohnen

... gegen Aulien - Le 1.692,80

... Uber Unbeheizt Lu 304,14

.. Uber das Erdreich Lg 306,52

.. Leitwertzuschlag fur linienformige und punktférmige Warmebriicken 230,34
Transmissionsleitwert der Gebaudehlle LT 2.533,82 W/IK
Laftungsleitwert LV 513,14 W/K
Mittlerer W armedurchgangskoeffizient Um 1,097 W/m2K

... gegen AuBen, liber Unbeheizt und das Erdreich
Bauteile gegen AuRenluft '

m? Wim?K f_ fFH W/K
Nord
AFO01 Fenster 130/160 54,08 1,800 1,0 97,34
AF02 Fenster 195/160 9,36 1,800 1,0 16,85
AFO03 Fenster 238/160 15,24 1,800 1,0 27,43
ATO1 Auentir 130/243 12,64 2,000 1,0 25,28
AT02 AuRentur 195/243 14,22 2,000 1,0 28,44
ATO3 AuBenttr 238/224 10,66 2,000 1,0 21,32
AWO01 AuRenwand - 25 cm 244,31 1,250 1,0 305,39
ITO1 Tur zu unbeheizt 100/220 8,80 2,500 0,7 15,40
WGD01 Wand zu unbeheiztem Dachboden - 30 cm 97,97 0,520 0,9 45,85
467,28 583,30
Nord, 45° geneigt
ADO1 Dachschrage 13,60 0,700 1,0 9,52
13,60 9,52
Ost
AF04 Fenster 60/60 1,08 1,800 1,0 1,94
AT02 AuRentur 195/243 18,96 2,000 1,0 37,92
AWO01 AuRenwand - 25 cm 148,38 1,250 1,0 185,48
WGD01 Wand zu unbeheiztem Dachboden - 30 cm 26,56 0,520 0,9 12,43
194,98 237,77
Siid
AFO1 Fenster 130/160 33,28 1,800 1,0 59,90
AF02 Fenster 195/160 24,96 1,800 1,0 44,93
ATO4 AuRentur 260/243 101,12 2,000 1,0 202,24
AWO01 AuRenwand - 25 cm 316,93 1,250 1,0 396,16
- 476,29 703,23
West
AF04 Fenster 60/60 1,08 1,800 1,0 1,94
ATO02 AuBentir 195/243 18,96 2,000 1,0 37,92
AWO01 AuBenwand - 25 cm 148,38 1,250 1,0 185,48
WGD01 Wand zu unbeheiztem Dachboden - 30 cm 26,55 0,520 0,9 12,43
194,97 237,77
Horizontal
ADO02 Terrasse 10,46 0,700 1,0 7,32
DGD01 Decke zu Dachboden 34417 0,520 0,9 161,07
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Leitwerte

EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3 - Wohnen

Horizontal
DGD02 Decke zu Dachboden Il 121,72 0,520 0,9 56,96
DGKO1 Kellerdecke 486,55 0,900 0,7 306,53

962,90 531,88

Summe 2.310,02

... Leitwertzuschlag fiir linienformige und punktférmige Warmebriicken
Leitwerte iber Warmebrlicken

Warmebriicken pauschal 230,34 WIK

... Uber Liiftung
Liftungsleitwert

Fensterliftung 513,14 WIK

Laftungsvolumen VL = 3.773,16 m*
Luftwechselrate n= 0,40 1/h
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Gewinne
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24

Wohnen

Wirksame Warmespeicherfahigkeit der Zone

Interne Warmegewinne

Mehrfamilienhauser

mittelschwere Bauweise

qi= 3,75 W/m2
Solare Warmegewinne
Transparente Bauteile Anzahl Fs SummeAg g A trans,h
- m2 - m2
Nord
AFO01 Fenster 130/160 26 0,75 37,85 0,670 16,77
AF02 Fenster 195/160 3 0,75 6,55 0,670 2,90
AF03 Fenster 238/160 4 0,75 10,66 0,670 4,72
ATO1 Aufentiir 130/243 4 0,75 8,84 0,670 3,92
ATO2 AuRentiir 195/243 3 0,75 9,95 0,670 4,41
ATO3 AuRentir 238/224 2 0,75 7,46 0,670 3,30
42 81,34 36,05
Ost
AF04 Fenster 60/60 3 0,75 0,75 0,670 0,33
ATO2 AuBentiir 195/243 4 0,75 13,27 0,670 5,88
7 14,02 6,21
Siid
AFO01 Fenster 130/160 16 0,75 23,29 0,670 10,32
AF02 Fenster 195/160 8 0,75 17,47 0,670 7.74
ATO4 Auflentir 260/243 16 0,75 70,78 0,670 31,37
40 111,55 49,44
West
AF04 Fenster 60/60 3 0,75 0,75 0,670 0,33
ATO02 AuBentir 195/243 4 0,75 13,27 0,670 5,88
7 14,02 6,21
Aw Qs, h
m2 kWh/a
Nord 116,20 15.003 |
Ost 20,04 4.252 ] .
Sud 159,36 41.819 [ =
West 20,04 4.252 |
| | | | |
315.64 65.327 0 25000 50000 75000 100000
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N Orientierungsdiagramm

Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flachen von opaken und transparenten Bauteilen

opak
transparent
Strahlungsintensitaten
Baden, 233 m
s SOISW oW NO/NW N H
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2
Jan. 39,43 31,72 19,56 13,63 13,04 29,64
Feb. 60,64 49,75 32,65 22,80 21,25 51,83
Mar. 79,46 70,16 53,25 35,50 28,74 84,53
Apr. 83,21 82,02 71,32 53,49 41,60 118,88
Mai 90,88 95,67 92,48 73,34 57,40 159,45
Jun. 81,25 91,00 92,62 78,00 61,75 162,50
Jul. ' 0 4 94,67 96,33 78,06 61,45 166,10
Aug. 90,27 93,13 84,53 61,61 45,85 143,28
Sep. 85,16 77,97 62,58 45,14 36,93 102,60
Okt. © 73,36 61,92 43,07 28,26 24,90 67,30
Nov. 43,67 34,81 21,01 14,44 13,79 32,83
Dez. 33,76 26,53 14,47 9,86 9,42 21,92
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Baden, 233 m
AuBen QPV B QPV Export QPVN
°C kWh kwh kWh
Jan. -1,36 31 363 111 252
Feb. 0,70 28 634 194 441
Mar. 4,74 31 1.035 316 719
Apr. 9,56 30 1.455 444 1.011
Mai 14,10 31 1.952 596 1.356
Jun. 17,25 30 1.989 607 1.382
Jul. 19,12 31 2.033 620 1.413
Aug. 18,61 31 1.754 535 1.219
Sep. 15,08 30 1.256 383 873
Okt. 9,72 31 824 251 572
Nov. 4,26 30 402 123 279
Dez. 047 31 268 82 186
13.965 4.262 9.703 kWh
2250
1800

1350
900
450
g Jan. Feb. Mar. Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
CERE Bl PV Export HEcervN
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énergiekennzahlen fur die Anzeige in

Druckwerken und elektronischen Medien

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Gebaudeteil Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhduser Baujahr 1964
Stralke Michael Tauscher-Gasse 3/Stiege 1+2 Katastralgemeinde  Rauhenstein
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04025
Grundstucksnr. 162/145 Seehodhe 233

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 109 wwhma fGEE 1,99 -

Energieausweis Ausstellungsdatum 06.06.2019 Giiltigkeitsdatum 05.06.2029

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

HWB

f GEE

EAVG §3

EAVG §4

EAVG §6

EAVG §7

EAVG §8

EAVG §9

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Mafnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckméRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Heizwdrmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Rdumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden
muss. Einheit: kW h/m? Jahr

Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

Wird ein Gebaude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwarmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebaudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl fur den Verkaufer oder Bestandgeber als auch
fur den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

(1) Beim Verkauf eines Gebéudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Geb&udes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kéufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstéandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.

Wird dem Kaufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklarung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Geb3udes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 822 Abs. 1 ABGB.

(1) Wird dem Kéufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spatestens zur Abgabe seiner Vertragserklérung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Geb&udes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.

(2) Wird dem Ké&ufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehandigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushandigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkaufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushéndigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschlieRlich des sich daraus ergebenden Gewahrleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushandigung nach § 7 Abs. 2 ausschliefen oder einschrénken, sind unwirksam.

(1) Ein Verkéufer, Bestandgeber oder immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlédsst, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwarmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebdudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfillt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsibertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der VerstoR eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber {ber die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklért und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energicausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.

(2) Ein Verkaufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlasst,

1. dem Kaufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen héchstens zehn Jahre alten Energieausweis

vorzulegen oder

2. dem Kaufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine

vollsténdige Kopie desselben auszuhéndigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfiillt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsiibertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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\;‘orlagebestétigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-18-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Gebaudeteil Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhauser Baujahr 1964
Stralle Michael Tauscher-Gasse 3/Stiege 1+2 Katastralgemeinde  Rauhenstein
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04025
Grundstiicksnr. 162/145 Seehéhe 233

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 109  «whm fGEE 1,99 -

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebaudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckméBig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Vorlegende bestitigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestéatigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum
Name Interessent Unterschrift interessent
HWB Der Heizwérmebedarf beschreibt jene W armemenge, welche den Rdumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden muss.

Einheit: kWh/m? Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebiudes hat der Verkaufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Geb&udes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserkldrung des Kéufers oder Bestandnehmers einen
2u diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine volistandige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhandigen.
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l:\ushéindigungsbestétigung

Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 — EAVG 2012

Bezeichnung EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3

Gebaudeteil Wohnen

Nutzungsprofil Mehrfamilienhduser Baujahr 1964
Strale Michael Tauscher-Gasse 3/Stiege 1+2 Katastralgemeinde  Rauhenstein
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04025
Grundstiicksnr. 162/145 Seehéhe 233

Energiekennzahlen It. Energieausweis

HWB 109 kKWh/m?a fGEE 1 ,99 c

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,
- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von MaRnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Geb&udes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmaRig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Der Verkaufer/Bestandgeber bestéatigt, dass der Energieausweis ausgehdndigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkaufer/Bestandgeber Unterschrift Verkaufer/Bestandgeber

Der Kiufer/Bestandnehmer bestéatigt, dass ihm der Energieausweis ausgehdndigt wurde.

Ort, Datum
Name Kaufer/Bestandnehmer Unterschrift Kaufer/Bestandnehmer
HWB Der Heizwarmebedarf beschreibt jene Warmemenge, welche den Raumen rechnerisch zur Beheizung zugefihrt werden muss.

Einheit; kWh/m2 Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebdudes hat der Verkéufer dem Kaufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebsudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklarung des Kéufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt héchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollstidndige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhdndigen.
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Yerbesserungsmafnahmen
EA-19-0024_2500 Michael Tauscher-Gasse 3 - Wohnen

VerbesserungsmaRnahme 1

Gebaudehdlle - MaRnahmen / Empfehlungen:
Zu jenen Mafinahmen, die aufgrund der Bewertung der thermischen Qualitat der Geb&udehdlle erforderlich sind, kénnen in
diesem Objekt zahlen:

= Anbringung einer auBenliegenden Warmeddmmung
» Fenstertausch

= Dammung der obersten Geschossdecke

+ Dammung der Kellerdecke

Verbesserungsmafnahme 2

Haustechnik - Mafnahmen / Empfehlungen:
Zu jenen MaRnahmen, die aufgrund der Bewertung der haustechnischen Anlagen erforderlich sind,
kénnen in diesem Objekt zahlen:

» Einbau von leistungsoptimierten und gesteuerten Heizungspumpen
« Einregulierung/hydraulischer Abgleich bzw. Priufung, ob Einregulierung in Ordnung
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