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Energieausweis fur Sonstige Gebaude TU-V

H OIB-Richtlinie 6
anﬁiﬁﬂf\'ﬁmﬁ: Ausgabe: |Oktober 2011 A u s T R I A

BEZEICHNUNG EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6

Gebaude(-teil) Polizei Baujahr 1951
Nutzungsprofil Sonstige Gebaude Letzte Veranderung 2015
Strale Hildegardgasse 6 Katastralgemeinde Baden
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04002
Grundstucksnr. 276 Seehohe 233 m

SPEZIFISCHE KENNWERTE

Fur Sonstige Gebaude wird abweichend zu den
Vorschriften fiir Wohngebaude und fur Nicht-Wohngebaude
keine Energieeffizienzskala angegeben.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz" des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31IEU ﬂber dle Gesamtenergleeff zienz von Gebauden und nach Marlgabe der NO BTV 2014 Der Ermntlungszem-aum fur die Konversionsfaktoren fir Primérenergie und

ArchIPHYSIK 16 1.31 - lizenziert fur TOV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019




Energieausweis fur Sonstige Gebaude TUV

1 OIB-Richtlinie 6
olﬁmﬁ;ﬁﬁﬁiﬁﬁ: Ausgalge: Cr)]ll:ober 2011 A U s T R l A
BAUTEIL
Waénde gegen AuRenluft , : ~
AuRenwand Zubau 2005 WDVS . Bestand 0,31 035Wm2K
Aufenwand vor 1982 d=60cm Bestand 0,75 0,35 W/m2K
Wande erdberthrt
keiner ka 0,40 W/m2K
keiner ka 0,40 W/im2K
Decken und Dachschragen jeweils gegen Aufenluft und gegen Dachraume (durchluftet oder ungedammt)
Dachschrage Zubau 2005 Bestand 0,16 0,20 W/m2K
keiner ka 0,20 W/im2K
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
keiner ka 0,90 W/m2K
keiner ka 0,90 Wim2K
Wande gegen andere Bauwerke an Grundstiicks- bzw. Bauplatzgrenzen
keiner ka 0,50 W/m2K
keiner ka 0,50 W/m2K
Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile
Decke zu unbeh. Dachboden 1989 Bestand 0,80 0,40 W/m2K
keiner ka 0,40 W/m2K
Turen unverglast gegen AufRenluft
Eingangstiren Bestand 2,50 2,50 Wim2K
keiner ka 2,50 W/m2K
Fenster, Fensterttren, verglaste Turen jeweils in Nicht-Wohngeb&duden (NWG) gegen Aufenluft
Fenster Zubau und bis 1989 Bestand 2,50 1,70 W/m2K
Fenster Zubau 2005 Bestand 1,80 1,70 W/m2K
Dachflachenfenster gegen AuRenluft
Dachflachenfenster Bestand 2,50 1,70 W/im2K
keiner Bestand 1,70 W/im2K
ERSTELLT
GWR-Zahl Ersteller
Ausstellungsdatum 15.04.2019 Unterschrift
Gultigkeitsdatum 14.04.2029
Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlieflich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsp kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche

Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kdnnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Bericht
EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6

EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6
Polizei Immobilien Baden
Hildegardgasse 6
2500 Baden

Katastralgemeinde: 04002 Baden
Einlagezahl: 345
Grundsttcksnummer: .276

GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 00.00.00
Nummer:

Verfasser der Unterlagen

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
Bautechnik

Deutschstrafie 10

1230 Wien-Liesing

Erstellerin Nummer: (keine)

Planerin

Titel Vorname Firma/Nachname

Strasse

Auftraggeberin
Immobilien Baden GmbH&CoKG

DI Michaela Huemer
Grabengasse 24/1
2500 Baden

Eigentiimerin
Immobilien Baden GmbH&CoKG

Grabengasse 24/1
2500 Baden

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
Erdberiihrte Gebaudeteile
Warmebricken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kuhltechnik

T +43 5 0454-6301
F

M

E bautechnik@tuv.at

m=mn-

T +43 2252 2540 96 12

F

M

E michaela.huemer@immobilien-baden.at

mz T -

EN I1SO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01
ON H 5058:2011-03-01

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

klan 15.04.2019



Bericht
EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten fir das Jahr 2017

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019



Energieausweis fur Sonstige Gebaude TUV

i 1 OIB-Richtlinie 6
olg.m,;'gggg;;; Ausgabe: Oktober 2011 AUSTRIA

BEZEICHNUNG EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6

Gebaude(-teil) Polizei Baujahr 1951
Nutzungsprofil Sonstige Gebaude Letzte Veranderung 2015
Strale Hildegardgasse 6 Katastralgemeinde Baden
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04002
Grundstucksnr. 276 Seehoéhe 233m

SPEZIFISCHE KENNWERTE

Fur Sonstige Gebaude wird abweichend zu den
Vorschriften fur Wohngebaude und fur Nicht-Wohngebaude

keine Energieeffizienzskala angegeben.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz' des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
201 0/31IEU ﬁber dle Gesamtenergueefﬁzienz van Gebéuden und nach Mar&gabe der NO BTV 201 4 Der Ermlttlungszeitraum fur die Konversionsfaktoren fir Priméarenergie und

ArchlPHYSlK 16.1.31 - lizenziert fur TOV AUSTRlA SERVICES GMBH klan 15.04.2019




Energieausweis fur Sonstige Gebaude TUV

i OIB-Richtlinie 6
OiB crenascs Alssgabe: Oktober 2011 AUSTRIA
BAUTEIL
Wande gegen AuRenluft T Ea L
AuBenwand Zubau 2005 WDVS ~ Bestand . 0,35 Wi
AuRenwand vor 1982 d=60cm Bestand 0,75 035 W/[ﬁZ_K 0
Wande erdberthrt
keiner ka 0,40 W/im2K
keiner ka 0,40 Wim2K
Decken und Dachschragen jeweils gegen Auenluft und gegen Dachrdume (durchliiftet oder ungedammt)
Dachschrage Zubau 2005 Bestand 0,16 0,20 W/m2K
keiner ka 0,20 W/m2K
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
keiner ka 0,90 W/m2K
keiner ka 0,90 W/m2K
Wande gegen andere Bauwerke an Grundstticks- bzw. Bauplatzgrenzen
keiner ka 0,50 W/m2K
keiner ka 0,50 W/m2K
Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile
Decke zu unbeh. Dachboden 1989 Bestand 0,80 0,40 W/m2K
keiner ka 0,40 W/m2K
Turen unverglast gegen AuRenluft
Eingangstiiren Bestand 2,50 2,50 Wim2K
keiner ka 2,50 W/im2K
Fenster, Fenstertlren, verglaste Turen jeweils in Nicht-Wohngeb&uden (NWG) gegen AuRenluft
Fenster Zubau und bis 1989 Bestand 2,50 1,70 W/m2K
Fenster Zubau 2005 Bestand 1,80 1,70 W/m2K
Dachflachenfenster gegen Auenluft
Dachflachenfenster Bestand 2,50 1,70 W/m2K
keiner Bestand 1,70 W/im2K
ERSTELLT
GWR-Zahl Ersteller TOV AU R|/SERV S GMBH

Ausstellungsdatum 15.04.2019 Unterschrift

Glltigkeitsdatum 14.04.2029

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliefilich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingadgsparameter kénnen bei tats&chlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.
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Bauteilliste
EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6

1 Dachschrage Zubau 2005
ADh 0O-U, Bezeichnung It. Einreichplan 2005
Lage d[m] A[W/mMK] R [m2K/W]
1 Blecheindeckung oder Eternit Rhombus B 0,0020
2 Unterdachbahn B 0,0002
3 Holzschalung B 0,0240
4 Konterlattung (50 x 50 mm) B 0,0500
5 Unterdachbahn B 0,0002 0,230 0,001
6 Holzschalung B  0,0024 0,130 0,018
7.0 Sparren inkl. D&mmung B  0,1600 0,130 1,231
Breite: 0,08 m Achsenabstand: 0,80 m
71 MW - W (Glaswolle) (16) B 0,1600 0,040 4,000
8 Schwingbuigel (100mm)+Mineralwolle (15) B 0,1000 0,043 2,326
9 Dampfbremse Polyethylen (PE) B  0,0002 0,500 0,000
10 Gipskartonfeuerschutzplatten B 00150 0,210 0,071
11 Gipskartonfeuerschutzplatten B 00150 0,210 0,071
Warmelbergangswiderstande 0,200
RT0=6,246 m2K/W; RTu=5,953 m2K/W; 0,3690 RT = 6,099
U= 0,164
AF Fenster Zubau 2005
AF Defaultwert Leitfaden OIB RL 6
Lange y g Flache % U
m W/mK - m? Wim?K
Verglasung 0,600 0,76 70,00
Rahmen 0,32 30,00
Glasrandverbund 5,46
vorh. 1,08 1,80
AF Fenster Zubau und bis 1989
AF It. Unterlagen keine Kastenfenster vorhanden
Lange U] g Flache % U
m W/mK - m? W/m*K
Verglasung 0,600 0,76 70,00
Rahmen 0,32 30,00
Glasrandverbund 5,46
vorh. 1,08 2,50
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Bauteilliste

EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6

AT Eingangstiiren
AT Defaultwert
Lange WY g Flache % U
m W/mK - m? W/mK
Rahmen 3,57 100,00
Glasrandverbund 5,46
vorh. 3,57 2,50
4 AuBenwand Zubau 2005 WDVS
AW A-l, Bezeichnung It. Einreichplan 2005
dim]  AW/MmK] R[m2KW]
1 « Silikatputz 0,0050 0,800 0,006
2 EPS-F 0,0800 0,040 2,000
3 Porotherm 25-38 N+F 0,2500 0,259 0,965
4 Innenputz (Kalk-Zement) R = 1600 0,0100 0,700 0,014
Warmeubergangswiderstande 0,170
0,3450 RT = 3,155
U= 0,317
AW AuRenwand vor 1982 d=60cm
AW A-l, Einreichplan 2005 Bestandswand / Erdgeschoss
d[m]  A[W/mK] R[m2K/W]
1 Kalkputz 0,0250 0,800 0,031
2 Ziegelmaterial (R = 1800) 0,6000 0,550 1,091
3 Kalkputz 0,0250 0,800 0,031
Warmeulbergangswiderstande 0,170
0,6500 RT = 1,323
U= 0,756
AF Dachflachenfenster
DF Defaultwert Leitfaden OIB RL 6
Lange 0] g Flache % u
m W/mK - m? W/m?K
Verglasung 0,600 0,76 70,00
Rahmen 0,32 30,00
Glasrandverbund 5,46
vorh. 1,08 2,50
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Bauteilliste
EA-19-0020_2500 Hildegardgasse 6
D6 Decke zu unbeh. Dachboden 1989
DGD 0O-U, Einreichplan 1989 Schnitt 1-1
d[m]  A[W/mK] R[m2K/W]
1 Betonflétz 0,0600 1,710 0,035
2 PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
3 EPS 0,0400 0,044 0,909
4 Massivdecke (Annahme d=20) 0,2000 2,300 0,087
5 Spachtelung 0,0050 1,400 0,004
Warmelbergangswiderstande 0,200
0,3050 RT = 1,236
U= 0,809
BP FuRboden 1982
EBu U-O, Einreichplan 1982 Schnitt C-D
d[m]  A[W/mK] R[m2K/W]
1 Rollierung 0,2000 0,700 0,286
2 Unterbeton (Annahme d=15cm) 0,1500 1,300 0,115
3 Abdichtung 0,0040 0,230 0,017
4 EPS-T 0,0400 0,044 0,909
5 PAE-Folie 0,0002 0,230 0,001
6 Zementestrich (R = 1800) 0,0400 1,110 0,036
7 PVC-Belag 0,0050 0,230 0,022
Warmelbergangswiderstande 0,170
0,4390 RT = 1,556
U= 0,643
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