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Energieausweis fur Sonstige Gebaude TUV

H OIB-Richtlinie 6
olgu?ﬁ.‘ff‘.:‘.iﬁi,‘.'ﬁ: Ausgabe: Oktober 2011 AUSTRIA

BEZEICHNUNG EA-19-0041_2500 Grabengasse 18

Gebéaude(-teil) Feuerwehr Baujahr 1919

Nutzungsprofil Sonstige Gebaude Letzte Veranderung 2015

StralRe Grabengasse 18 Katastralgemeinde Baden

PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04002

Grundsttcksnr. .304 Seehthe 233m
SPEZIFISCHE KENNWERTE

Fur Sonstige Gebaude wird abweichend zu den
Vorschriften fur Wohngebaude und fir Nicht-Wohngebaude
keine Energieeffizienzskala angegeben.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz" des Osterreichischen Instituts far Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU Gber die Gesamtenergieeffizienz von Geb4uden und nach MaRgabe der NO BTV 2014. Der Ermittlungszeitraum far die Konversionsfaktoren fur Primarenergie und
K joxidemissione 004 - 2008 id es wurden (bliche Allokationsrege erste

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019




Energieausweis fir Sonstige Gebaude TUV

H i OIB-Richtlinie &
o.'..gu?‘}f:“ it Ausgalge: gbl:ober 2011 AUSTRIA
BAUTEIL
Wénde gegen AufRenluft
AuRenwand von 1919 d=60cm Bestand 0,75 0,35 W/m2K
Auflenwand von 1919 d=30cm Bestand 1,28 0,35 W/m2K
Wande erdberihrt
keiner ka 0,40 W/im2K
keiner ka 0,40 W/im2K
Decken und Dachschragen jeweils gegen Aufenluft und gegen Dachraume (durchliftet oder ungedammt)
Decke zu unbeh. Dachboden Bestand 1,20 0,20 W/im2K
keiner ka 0,20 W/im2K
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
keiner ka 0,90 W/m2K
keiner ka 0,90 W/m2K
Wande gegen andere Bauwerke an Grundsticks- bzw. Bauplatzgrenzen
keiner ka 0,50 W/m2K
keiner ka 0,50 W/im2K
Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile
keiner ka 0,40 W/im2K
keiner ka 0,40 W/m2K
Turen unverglast gegen AuRenluft
Eingangsttiren Bestand 2,50 2,50 W/m2K
keiner ka 2,50 Wim2K
Fenster, Fensterturen, verglaste Turen jeweils in Nicht-Wohngebauden (NWG) gegen Auenluft
Kastenfenster Bestand 2,90 1,70 W/im2K
Fenster Wohnung Bestand 1,90 1,70 W/m2K
Dachflachenfenster gegen AuRenluft
keiner ka 1,70 W/im2K
keiner ka 1,70 W/m2K
ERSTELLT
GWR-Zahl Ersteller TUV AUSTRIA SER
TUV AUSTR)A
Ausstellungsdatum 15.04.2019 Unterschrift GeschéftsfeIdS|T ‘
Iz

Gultigkeitsdatum 14.04.2029

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschlie@lich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsgarameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 156.04.2019




EA-19-0041_2500 Grabengasse 18

Feuerwehr Immobilien Baden
Grabengasse 18
A 2500, Baden

Verfasser
Bautechnik
TUV AUSTRIA SERVICES GMBH T +43 5 0454-6301
Deutschstrae 10
1230 Wien-Liesing

TUVY

AUSTRIA 15.04.2019

E bautechnik@tuv.at



Bericht
EA-19-0041_2500 Grabengasse 18

EA-19-0041_2500 Grabengasse 18
Feuerwehr Immobilien Baden
Grabengasse 18
2500 Baden

Katastralgemeinde: 04002 Baden
Einlagezahl: 503
Grundstucksnummer: .304
GWR Nummer:

Planunterlagen

Datum: 00.00.00
Nummer:

Verfasser der Unterlagen

TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
Bautechnik

Deutschstrale 10

1230 Wien-Liesing

Erstellerin Nummer: (keine)

Planerin

Titel Vorname Firma/Nachname

Strasse

Auftraggeberin
Immobilien Baden GmbH&CoKG

DI Michaela Huemer
Grabengasse 24/1
2500 Baden

Eigentiimerin
Immobilien Baden GmbH&CoKG

Grabengasse 24/1
2500 Baden

Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile
Fenster

Unkonditionierte Gebaudeteile
Erdberthrte Gebaudeteile
Warmebriicken
Verschattungsfaktoren

Heiztechnik
Raumlufttechnik
Beleuchtung
Kuhltechnik

T +43 5 0454-6301
F

M

E bautechnik@tuv.at

m= "+

T +43 2252 2540 96 12

F

M

E michaela.huemer@immobilien-baden.at

mz mnd

EN ISO 6946:2003-10
EN ISO 10077-1:2006-12

vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15
pauschal, ON B 8110-6:2014-11-15, Formel (12)
vereinfacht, ON B 8110-6:2014-11-15

ON H 5056:2014-11-01
ON H 5057:2011-03-01
ON H 5059:2010-01-01
ON H 5058:2011-03-01

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH

klan 15.04.2019



Bericht
EA-19-0041_2500 Grabengasse 18

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2015, es werden die Berechnungsnormen
Stand 2015 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Hochstwerten fur das Jahr 2017

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019



Energieausweis flr Sonstige Gebaude TUV

Oia BSTERREICHISCHES QIB-Richtlinie &
AUSTRIA

INSTITUT FIA RAUTECHNIX Ausgabe: Oktober 2011

BEZEICHNUNG EA-19-0041_2500 Grabengasse 18

Gebaude(-teil) Feuerwehr Baujahr 1919
Nutzungsprofil Sonstige Gebaude Letzte Verénderur;g 2015
StralRe Grabengasse 18 Katastralgemeinde Baden
PLZ/Ort 2500 Baden KG-Nr. 04002
Grundstacksnr. 304 Seehohe 233m

SPEZIFISCHE KENNWERTE

Fur Sonstige Gebaude wird abweichend zu den
Vorschriften fur Wohngebaude und far Nicht-Wohngebaude
keine Energieeffizienzskala angegeben.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 ,Energieeinsparung und Wameschutz® des Osterreichischen Instituts fir Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31 IEU Ober die Gesamtenerg:eefﬁzienz von Gebauden und nach Marsgabe der NO BTV 2014 Der Ermltﬂungszeltraum fir die Konversionsfaktoren fiir Primé&renergie und

Arch|PHYSIK 16 1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019




Energieausweis flr Sonstige Gebaude TUV

i OlB-Richtlinie 6
o!wEu?f:(f: Rk Ausga'ge Cr;;(etober 2011 A U s T R | A
BAUTEIL
Anforderung
Wande gegen Aulenluft =3 3 PV = s e
Autenwand von 1919 d=60cm "~ Bestand 075  035Wm2K 7
AuBenwand von 1918 d=30cm Bestand 1,28 0,35 W/m2K '
Wande erdberthrt
keiner ka 0,40 Wim2K
keiner ka 0,40 W/m2K
Decken und Dachschrégen jeweils gegen AuRenluft und gegen Dachraume (durchliftet oder ungedammt)
Decke zu unbeh. Dachboden Bestand 1,20 0,20 W/m2K
keiner ka 0,20 W/m2K
Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten
keiner ka 0,90 W/m2K
keiner ka 0,90 W/im2K
Wande gegen andere Bauwerke an Grundstuicks- bzw. Bauplatzgrenzen
keiner ka 0,50 W/m2K
keiner ka 0,50 W/im2K
Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile
keiner ka 0,40 W/m2K
keiner ka 0,40 W/m2K
Turen unverglast gegen Auenluft
Eingangstiiren Bestand 2,50 2,50 W/m2K
keiner ka 2,50 W/im2K
Fenster, Fensterturen, verglaste Turen jeweils in Nicht-Wohngeb&duden (NWG) gegen AuRenluft
Kastenfenster Bestand 2,90 1,70 Wim2K
Fenster Wohnung Bestand 1,90 1,70 Wim2K
Dachflachenfenster gegen AuRenluft
keiner ka 1,70 Wim2K
keiner ka 1,70 Wim2K
ERSTELLT
GWR-Zahl Ersteller TUV AUSTRIA SERVICES GMBH
Ausstellungsdatum 15.04.2019 Unterschrift

Gultigkeitsdatum 14.04.2029

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschliefilich der Information. Aufgrund der idealisierten Einga X sparameter kénnen bei tatsachlicher Nutzung erhebliche
Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage kénnen aus Griinden der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von der hier
angegebenen abweichen.

ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019




Bauteilliste
EA-19-0041_2500 Grabengasse 18

AF Fenster Wohnung
AF Defaultwert / Kunststofffenster ISO 2 Scheiben
Lange W g Flache % U
m W/mK - m? W/m2K
Verglasung 0,600 0,76 70,00
Rahmen 0,32 30,00
Glasrandverbund 5,46
vorh. 1,08 1,90
AF Kastenfenster
AF It. Handbuch der Energieberater
Lange V] g Flache % U
m W/mK - m? Wim2K
Verglasung 0,600 0,76 70,00
Rahmen 0,32 30,00
Glasrandverbund 5,46
vorh. 1,08 2,90
AT Eingangstiiren
AT Defaultwert
Lange Y g Flache % u
m W/mK - m? Wi/m?K
Rahmen 3,57 100,00
Glasrandverbund 5,46
vorh. 3,57 2,50
AW AuBenwand von 1919 d=30cm
AW A-l, aus Plan gemessen
d[m]  A[W/mK] R[m2K/W]
Kalkputz 0,0250 0,800 0,031
Ziegelmaterial (R = 1800) 0,3000 0,550 0,545
Kalkputz 0,0250 0,800 0,031
Warmeulbergangswiderstande 0,170
0,3500 RT = 0,777
U= 1,287
ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fir TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019



Bauteilliste
EA-19-0041_2500 Grabengasse 18

AW Aufenwand von 1919 d=60cm
AW A-l, aus Plan gemessen
d[m]  AW/mK] R[m2KW]
1 Kalkputz 0,0250 0,800 0,031
2 Ziegelmaterial (R = 1800) 0,6000 0,550 1,091
3 Kalkputz 0,0250 0,800 0,031
Warmelibergangswidersténde 0,170
0,6500 RT = 1,323
U= 0,756
DGD Decke zu unbeh. Dachboden
DGD 0O-U, Defaultwert Leitfaden OIB RL 6
U= 1,200
ArchiPHYSIK 16.1.31 - lizenziert fur TUV AUSTRIA SERVICES GMBH klan 15.04.2019






